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CAIET DE SARCINI

Pentru cererea ofertei de pret la procurarea dispozitivelor
de anclasare automata a alimentirii de rezerva (AAR)

1. CERINTE SPECIFICE

Oferta tehnica va fi astfel prezentatd, incat sa reflecte concordanta cu caracteristicile
solicitate. Echipamentele solicitate trebuie sa fie noi si de ultima generatie.

2. CARACTERISTICELE TEHNICE SOLICITATE

2.1. Cerinte de baza:
- Tensiune nominala: 0,4kV (380V)
- Frecventa: 50Hz
- Curent nominal: 250A
- Timpul comutarii: nu mai mult de 0,2sec
- Parametri monitorizati: Disparitia a cel putin uneia dintre faze; reducerea
tensiunii simetrice sau asimetrice a uneia dintre faze; rotirea fazelor
- Fixarea panoului AAR: pe perete

3.  ALTELE

- Cantitatea: 8 buc.
. Termenul de garantie: treizeci si sase (30) luni.
- Termen de livrare: pind la45 zile
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