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CAIET DE SARCINI
Licitatie pentru procurarea, instalarea si punerea in exploatare a i stalatiei de

semnalizare si avertizare la incendiu in Blocul administrativ I.S. wRadiocomunicatii”,

1.1

1.4

(]

2.5

amplasat pe adresa: mun. Chisinau, str. Drumul viilor 28/2.

Capitolu 1.
CERINTE SPECIFICE

Oferta tehnica sa fie prezentata astfel, incat sa reflecte concordan{a intre caracteristicile
solicitate si cele ofertate.

Echipamentul solicitat trebuie sa fie nou/neutilizat si de ultima generatie.

Echipamentele si materiale trebuie sa corespund cerintelor standardelor SM EN-54 sl s
fie certificate.

Lucrérile de proiectare, instalare si punere in exploatare trebuic sa fie indeplinite in
conformitate cu cerintele documentului normativ NCM E.03:2018.

Capitolu II. CoNDITHI TEHUNICE fati de echipamentul ISAI

Echipamentul solicitat trebuie si asigure functionarea instalatiei de semnalizare si
avertizare la incendiu (ISAI) in spatiile tehnologice si auxiliare ale Blocului
administrativ, amplasate in 5 nivele (4 etaje plus subsol).

De a prevede implementarea ISAT adresabil (cu detectoare de incendiu adresabile).

Schemele etajelor blocului administrativ for fi transmise prin e-mail, la solicitarea
participantului la licitatie.

Echipamentul de control si semnalizare la incendiu (ECSI) trebubie sa fie instalat in
incaperea postului de gardian, amplasat la primul etaj al Blocului administrativ
(incaperea nr. 103). Monitorizarea panoului informativ al ECSI si preluarea semnalului
de alarma la incendiu trebuie s3 fie efectuata de citre gardian (paza fizicd).

Dispozitivul ECSI de conrol dublicat trebuie sa fie instalat la primul etaj, la intrarea din
partea scirii de rezerva.

2.6 Implementarea ISAI va prevede urmatoarele ctape tehnico-organizasionale:

Elaborarea, coordonarea si aprobarea proiectului tehnic:
Procurarea si instalarea echipamentelor:

Punere in exploatare al sitemului:

Primirea in exploatare al sistemului de catre comisia de receptie;
Intrefinerea tehnica al sistemului pe o perioada de garantie.



2.7 Termenul de Garangie pentru echipamentul propus, inclusiv pentru toate componentele
aditionale, trebuie si fic pentru o perioada minima de treizeci $i sase (36) luni de la data
punerii in functiune - semnérii actului de primire-predare. Pe toatd perioada de garantie,
furnizorul isi va asuma obligatia de a asigura, fird costuri aditionale, remedierea defectiunilor
echipamentului prin repararea sau inlocuirea com ponentelor defectate.

Capitolu III.
ALTELE

3.1. S fie indicata periodicitatea deservirii tehnice ISAI si continutul acestora.

3.2, Si fie prezentata documentatia tehnici a echipanentului si certificatele de conformitate
ale acestora.

3.3. Sa fie prezentat ( in 2 exemplare) proiectul tehnic ISAL
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